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Detta ingenjörsarbete är gjort på eget initiativ. Ämnet ifråga intresserade och orsaken att 
det inte finns mycket information om ämnet på svenska i Finland gjorde mig motiverad. 
Jag utgår från inhemska standarder som berör mitt område. 
 
Arbetet är inte enbart skrivet för att fungera som manual för hur en elementmontering ska 
göras, utan även de viktigaste arbetena kring elementmonteringen kommer upp. Tanken 
med detta examensarbete är att man ska få en snabb uppfattning om hur elementmontering 
går till, samt om de tillhörande arbetsmomenten både före och efter monteringen. Genom 
detta arbete lär man sig inte allt om montering, men här beskrivs de grundprinciper som 
borde följas för att få en smidig, tidseffektiv och säker montering. 
 
Stor vikt har också fästs vid arbetssäkerhetsåtgärder vid monteringen och tillhörande 
arbeten med element. Även vikten av en genomtänkt planering samt nödvändigheten av 
fungerande tids- och resursschema betonas. 
 
Resultatet med examensarbetet blev en lättöverskådlig manual för allmänt 
elementbyggande där viktiga arbetsmoment så som arbetssäkerhet och tids- och 
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Tämä tekninen työ on tehty omasta aloitteestani. Suomessa ei ole paljon tietoa ja ohjausta 
aiheesta ruotsiksi ja se sai minut motivoituneeksi tutkimaan aihetta. Suomalaiset standardit 
elementtiasennuksessa ovat olleet työni perusta. 
 
Työ ei ole ainoastaan kirjoitettu toimimaan manuaalina siitä, kuinka elementtiasennusta 
pitäisi toteuttaa vaan myös, kuinka tärkeimmät työtehtävät, jotka liittyvät asennukseen 
tulevat esille. Tarkoituksena on antaa työnjohtajille yksinkertaiset ohjeet, joita tulisi seurata 
saadakseen sujuvan, ajallisesti tehokkaan ja turvallisen asennuksen.  
 
Asennuksen aikana pääpaino kiinnitettiin työturvallisuuteen ja siihen liittyvien 
työtehtävien kokoamiseen. Myös hyvin harkitun suunnitelman sekä työaika- ja resurssi 
aikataulun tärkeyttä on korostettu. 
 
Opinnäytetyöni lopputulos oli helposti ymmärrettävä manuaali elementtien kokoonpanosta, 
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This Bachelor's thesis work has been done on my own initiative. The installation of 
prefabricated units is something I find interesting, and the fact that in Finland there is little 
information and guidance written in Swedish on this subject motivated me to start studying 
it. The Finnish standards concerning the assembly of prefabricated units have been the 
basis for my research. 
 
The thesis has not only been written as a manual for how the assembly itself  should be 
accomplished, but also the most important work stages before and after the assembly are 
described. The purpose of this survey is to present simple and clear instructions to a 
building supervisor for an easy, time-efficient and safe assembly of prefabricated units. 
Great emphasis has also been placed on measures that need to be taken, concerning the 
work safety during the assembly. Every work phase demands good planning and well 
functioning time and resource schedules. 
 
This thesis work resulted in a manual for assembling prefabricated units, a manual that also 





Language: Swedish Key words: prefabricated units assembly, work safety, 
timeschedule 
__________________________________________________________ 
The Bachelor’s thesis is available in the web library Theseus.fi
 Innehållsförteckning 
1. Inledning ......................................................................................................................................... 1 
2. Definitioner och förklaringar .......................................................................................................... 1 
3. Tids- och resursplanering ............................................................................................................... 3 
3.1 Olika tidsschemans uppbyggnad .............................................................................................. 3 
3.1.1 Linjetidsschema ................................................................................................................. 3 
3.1.2 Platstidsschema ................................................................................................................. 4 
3.1.3 Produktionstidsschema ..................................................................................................... 4 
3.2 Olika tidsplaner ........................................................................................................................ 5 
3.3 Kännetecken för ett fungerande tidsschema ........................................................................... 5 
3.4 Vinterarbete ............................................................................................................................. 6 
3.4.1 Statistik .............................................................................................................................. 7 
4. Planering/Förberedelser på arbetsplatsen .................................................................................... 7 
4.1 Allmänt ..................................................................................................................................... 7 
4.2 Förvaring och placering av material ......................................................................................... 8 
5. Arbetssäkerhet ............................................................................................................................... 8 
5.1 Allmänt ..................................................................................................................................... 8 
5.2 Ställningar ................................................................................................................................. 9 
5.2.1 Allmänt .............................................................................................................................. 9 
5.2.2 Laster ................................................................................................................................. 9 
5.2.3 Montering ........................................................................................................................ 10 
5.2.4 Ibruktagande och underhåll av ställning ......................................................................... 11 
5.2.5 Tilläggsutrustning ............................................................................................................ 12 
5.2.6 Rivning av ställning .......................................................................................................... 12 
5.3 Fallskydd ................................................................................................................................. 13 
5.4 Takarbeten ............................................................................................................................. 14 
5.5 Elementarbeten...................................................................................................................... 15 
5.5.1 Förhindrande av faror och förbättring av säkerheten .................................................... 15 
5.5.2 Ergonomi ......................................................................................................................... 16 
5.5.3 Hjälpmedel ...................................................................................................................... 16 
5.5.4 Arbetstagarna .................................................................................................................. 16 
6. Materialanskaffning ..................................................................................................................... 16 
6.1 Allmänt ................................................................................................................................... 16 
6.2 Målet för inköp ....................................................................................................................... 17 
 6.3 Anskaffningsprocessen ........................................................................................................... 17 
6.4 Problem vid inköp .................................................................................................................. 18 
7. Elementbyggande ......................................................................................................................... 18 
7.1 Definition av elementbyggande ............................................................................................. 18 
7.2 Monteringsplan ...................................................................................................................... 18 
7.2.1 Monteringsplanens innehåll............................................................................................ 19 
7.3 Allmänna förarbeten .............................................................................................................. 19 
7.4 Betongelement som väggar ................................................................................................... 20 
7.4.1 Förarbeten ....................................................................................................................... 20 
7.4.2 Montering ........................................................................................................................ 21 
7.4.3 Efterarbeten .................................................................................................................... 21 
7.5 Håldäcksplattor ...................................................................................................................... 22 
7.5.1 Förarbeten ....................................................................................................................... 22 
7.5.2 Montering ........................................................................................................................ 22 
7.5.3 Efterarbeten .................................................................................................................... 23 
7.6 TT–kasett ................................................................................................................................ 25 
7.6.1 Förarbeten ....................................................................................................................... 25 
7.6.2 Montering ........................................................................................................................ 25 
7.6.3 Efterarbeten .................................................................................................................... 26 
7.7 Träelement ............................................................................................................................. 27 
7.7.1 Förarbeten ....................................................................................................................... 27 
7.7.2 Montering ........................................................................................................................ 28 
7.7.3 Efterarbeten .................................................................................................................... 29 
7.8 Metallelement ........................................................................................................................ 29 
7.8.1 Sandwich-element ........................................................................................................... 29 
7.8.2 Förarbeten ....................................................................................................................... 30 
7.8.3 Montering ........................................................................................................................ 30 
7.8.4 Efterarbeten .................................................................................................................... 31 
7.9 Pelare...................................................................................................................................... 31 
7.9.1 Förarbeten ....................................................................................................................... 31 
7.9.2 Montering och valet av förband...................................................................................... 32 
7.9.3 Efterarbeten .................................................................................................................... 34 
7.10 Balkar .................................................................................................................................... 35 
7.10.1 Förarbeten ..................................................................................................................... 35 
7.10.2 Montering ...................................................................................................................... 35 
 7.10.3 Efterarbeten .................................................................................................................. 35 
7.11 Allmänna efterarbeten ......................................................................................................... 36 
7.12 Svetsarens kvalifikationer .................................................................................................... 36 
8. Kvalitetskrav ................................................................................................................................. 37 
9. Ändrings- och tilläggsarbeten ...................................................................................................... 37 
10. Fördelar och nackdelar ............................................................................................................... 38 
10.1 Allmänt ................................................................................................................................. 38 
10.2 Fördelar ................................................................................................................................ 38 
10.3 Nackdelar ............................................................................................................................. 39 



























Bilaga 1  Vinterarbete 
 
Bilaga 2   Planering av arbetsplatsen 
 
Bilaga 3  Sortering av avfall  
 
Bilaga 4  Arbetssäkerhet vid ställningsbyggande  
  Turvallisuusasiat telinetöiden suunnittelussa, muistilista 
 
Bilaga 5  Arbetssäkerhet vid elementbyggande   
  Turvallisuusasiat elementtitöiden suunnittelussa, muistilista 
 
Bilaga 6  Arbetssäkerhet vid lyft med kran 
  Turvallisuusasiat nostotöiden suunnittelussa, muistilista 
 
Bilaga 7  Arbetssäkerhet, TR-mätningsblankett 
 
Bilaga 8  Lyftplanens delar 
   
Bilaga 9  Lyft, bilkran 
 






Jag har i mitt examensabete valt att skriva om elementmontering. Syftet med detta arbete 
är att göra en manual för hur elementmontering i allmänhet utförs och vilka saker man bör 
tänka på före och efter montering. Eftersom det inte finns många anvisningar vad gäller 
detta på svenska, blir det tillika att översätta och förenkla anvisningar som främst är tagna 
ur Ratu eller närmare bestämt Ratu Net
1
. 
”Ratu net är en lättanvänd och mångsidig informationstjänst för professionellt byggande. 
Det är en ”vattentät” produktionsplaneringsbroschyr, som kommer att stärka din kunskap 
och den fungerar som ett pålitligt gemensamt språk för byggandet mellan de olika 
parterna. Med Ratus hjälp kan du förbättra produktivitet, kvalitet och säkerhet på en 
arbetsplats”2. 
I detta arbete kommer vikten av noggrann planering och nödvändigheten av ett fungerande 
tidsschema att komma fram. Även arbetssäkerheten kommer att beskrivas och lyftas fram. 
2. Definitioner och förklaringar 
 
Svårbegripliga ord kommer med jämna mellanrum upp i texten och förklaras här. Dessa 




På ett tidsschema på byggarbetsplatsen kan man se hur olika arbeten är beroende av 
varandra, exempelvis ett arbete måste avslutas innan ett nytt kan påbörjas. Problemställen 






I bland annat ett platstidsschema kan man till exempel se hur ett nytt arbete kan påbörjas 
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 Ratu Net, novias intranät 
2
 Ratu Net  
3
 Koivisto Kimmo, Produktionsteknik 2, s. 13 
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I byggställningssammanhang har skyddsnätet egentligen två olika uppgifter. Uppgifterna 
ifråga är att förhindra att verktyg och dylikt kan falla från ställningen och orsaka skador på 
egendom eller personer. Skyddsnätet för en byggställning kan även fungera som ett 







När det är fråga om elementmontering kan det finnas olika monteringssätt. När man till 
exempel ska montera pelare eller balkar finns det olika typer av förband man kan välja 
mellan. Exempel på förband kan bland annat vara bultförband eller svetsförband. Valet av 






En köldbrygga kan exempelvis vara en väggregel i en yttervägg. Denna väggregel fungerar 
som en brygga på det sättet att den leder kallare luft från yttersidan av ytterväggen längs 
regeln mot insidan av väggen. Förr eller senare möter denna kalla luft den varma som 
kommer från den troligtvis uppvärmda byggnaden. När kallt och varmt möts leder detta till 




Termisk rörelse:  
 
Termisk rörelse har i elementbyggande främst att göra med element byggda i stål, men 
även i trä. Termisk rörelse beskriver materialets rörelse i form av utvidgning/krympning 
orsakade av temperatur och i fall med virke även den relativa fukthalten. Vid högre 
temperaturer utvidgas stålet och vid lägre temperaturer drar stålet ihop sig. För att förstå 
saken bättre kan man tänka på en järnvägsskena. Denna skena är monterad i många delar. 






Neopren är en gummiremsa som finns i olika dimensioner. Man placerar neopren mellan 
exempelvis pelare och balk. Syftet kan vara att utjämna eventuellt lokalt tryck, men främst 
sätts neopren för att minska på bullernivån. Neopren kan användas också vid montering av 
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 Ratu, TT 07-00075, Työtelineet, Turva- ja käyttöohjeet, s. 8 
2
 Ratu 25-0280, Montering av pelar- och balkelement, s. 4–6 
3
 Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB, (u.å.)  
4
 Ratu 33-0243, Montering av metallelement, s. 5 
5
 Ratu 25-0280, Montering av pelare- och balkelement, s. 5 
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3. Tids- och resursplanering 
 
Tids- och resursplaneringen är en viktig och väsentlig del av allt byggande. Som många 
märkt har byggtiderna bara blivit snävare och snävare. Detta kräver därför noggrannare 
planering av tids- och resursåtgången. Om en noggrann planering inte är gjord kan det i 
värsta fall resultera i förseningar, vilket kan orsaka böter men framför allt 
kvalitetsproblem. 
 
Tidsscheman kan göras med flera olika metoder. Valet man gör angående vilken typ av 
tidsschema/tidsscheman som ska användas baserar sig oftast på vilket typ av projekt man 
har att göra med. En annan sak som påverkar valet av tidsschema kan också vara en fråga 
om vanesak. Det vill säga ett företag använder sig av den typen av tidsscheman som de är 
vana att använda. En tidsplan informerar om:
1 
 
•   Projektets varaktighet. 
•   Start- och slutdatum. 
•   Olika uppgifter  ”timing” samt beroendemekanismer mellan olika uppgifter. 
 
3.1 Olika tidsschemans uppbyggnad 
3.1.1 Linjetidsschema  
 
•   Horisontalt: tid 
•   Vertikalt: uppgifter (ibland plats) 
•   Passar bra för enklare projekt. 
•   Kräver bra kunnighet. 
•   Lämpar sig inte så bra för övervakning av produktion.2 
Figur 1. Exempel på ett linjetidsschema (jana–aikataulu). På tidsschemat märks start- och 
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 Koivisto, Prod 2, s. 4 
2
 Koivisto, Prod 2, s. 3 
3
 Ratu KI-6021, Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus, s. 21 
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3.1.2 Platstidsschema  
 
•   Horisontalt: tid 
•   Vertikalt: plats 
•   Visar på vilken plats arbetet utförs. 
•   Beroendemekanismer och överlappningar syns. 
•   Mycket bra för arbetsplanering och styrningsmedel.1 
 
 
Figur 2. Exempel på hur ett platstidsschema (paikka–aikakaavio) byggs upp.2   
 
Ytterligare förklaring: 
A, B och C  = Kan vara olika byggnader. 
1, 2 och 3 = Kan exempelvis vara olika våningar i dessa byggnader.  
 
3.1.3 Produktionstidsschema  
 
•   Horisontalt: tid 
•   Vertikalt: mängd eller beredskapsgrad 
•   Passar bra för övervakning av produktion och olika arbetsskeden. Man kan få svar på 
frågor som: Hur mycket är gjort? Hur mycket ligger produktionen efter den planerade 
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 Koivisto, Prod 2, s. 3 
2
 Ratu KI-6021, Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus, s. 25 
3










•   Det vertikala är på denna bild avsett för att visa hur mycket arbetet i kvadratmeter har 
blivit  utfört. 
•   1 = Planeringar 
•   3 = Material 
•   5 = Mottagande 
•   8 = Andra (Flyttning av material på grund av snabba ändringar.) 
 
 
3.2 Olika tidsplaner 
 
•   Generaltidsplan 
•   Byggnadsskedetidsplan 
•   Uppgiftstidsplan 
•   Inköpstidsplan 
•   Planeringstidsplan2 
 
 
3.3 Kännetecken för ett fungerande tidsschema 
 
•   Används till sådana arbeten som har betydelse på förverkligandet av byggprojektet. 
Gäller egna och underentreprenadsarbeten. 
•   Alla tidsplansuppgifter dimensioneras. Grunder kan bland annat plockas ur Ratu. 
•   Reservera tillräckligt med tid för förverkligandetiden. 
•   Noggrann planering av arbetsuppgifter. 
•   Tidsplaneringsuppgifter planeras i tillräckligt stora helheter så att styrning är möjligt.3 
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 Ratu KI-6021, Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus, s. 27 
2
 Koivisto, Prod 2, s. 4 
3





Vid arbetsskeden vintertid krävs noggrannare planering, och större eftertanke under 
arbetets gång och slutskeden. Man ska utöver vetskapen om att arbetesprocessen tar 
avsevärt längre även ta i beaktande frågor kring arbetssäkerhet, behovet av uppvärmning 
och om det vid eventuella gjutningar behöver beställas betong med sådana tillsatsmedel att 
den tål bättre kyla. 
Figur 4. Temperaturens inflytande på arbetstiden vid montering av väggelement. 
Tilläggstiden visas i procent.
1
 
Vid vinterbyggande finns det mycket att ta i beaktande. Man ska bland annat vara 
medveten om hur man går tillväga vid materiallagring och om det behövs extra maskiner 
och utrustning eller material. Man ska även komma ihåg att energiförbrukningen är högre 
än vid andra årstider.
2
 
Att det går mycket extra tid åt under vinterarbyggande kan anses vara lätt att förstå, men 
att veta hur mycket är en svårare fråga. Den extra tidsåtgången kompenseras bland annat 
med flera arbetstagare och tillägg av resurser i allmänhet.
3
 
Vinterarbete i allmänhet bidrar till både fördröjningar och till extra kostnader, vilket ska tas 
i beaktande vid planeringen. Också vid kostnadskalkyleringen borde man se noga på detta.
4
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 Ratu 25-0392, Väli- ja ulkoseinäelementtityö, s. 4 
2
 Ratu C8-0377, Talvityöt- ja kustannukset s. 1–10 
3
 Ratu C8-0377, s. 1–10 
4
 Ratu C8-0377, s. 1–10 
5





Vid vinterbyggande kan statistik för vinterförhållanden vara ett väldigt bra hjälpmedel i 
planeringen av byggandet under denna årstid. Uppgifter man får ur denna statistik är främst 
avsedda för preliminär utformning av byggnaden. Man ska dock komma ihåg att inte lita 
på denna statistik till fullo, eftersom vädret i Finland kan variera mycket från år till år. 
Dessutom kan lokaliseringen på byggplatsen också vara av stor betydelse. Man räknar med 
att vintern varar i 140 dagar.
1
  
För mer information angående vinterns påverkningar på byggandet, se bilaga 1. Utöver 
denna information går det också att se på Ratu-kortet C8-0377 för att få mera uppgifter. 
 
 
4. Planering/Förberedelser på arbetsplatsen 
 
Som tidigare sagts är planeringen en mycket väsentlig del av allt byggande. Ju större 
projektet det är frågan om desto större vikt borde man också fästa på planeringen. 
Planeringen ska även göras så att vartefter bygget framskrider kan det bli nödvändigt att ta 
i beaktande omplacering av material, baracker och dylika saker, med tanke på smidighet 





Arbetsplatsområdet ska planeras noga för att undvika onödiga omständigheter och slöseri 




Arbetsplatsområdet ska planeras så att transporter av exempelvis material samspelar med 
den allmänna rörelsen på bygget. Detta görs för att det inte under några som helst 
omständigheter kan utsätta någon för fara. Man bör tänka över var man placerar baracker 
för material, kontor och arbetare. Man bör även se över var man kan placera 
avfallscontainrar och var personalen kan parkera eventuella fordon.
3
  
Om det kommer att förekomma lyft med kran ska man se till att marken under den är 
tillräckligt stabil, vilket man uppnår genom ett tillräckligt tjockt krosslager samt tillräcklig 
vibrering med markvibrator. Man ska också se till att man gör en inhägnad av arbetsplatsen 
och sätter upp skyltar som uppmanar privatpersoner att inte röra sig på angivna platser utan 
tillåtelse. Detta görs för att undvika olycksfall.
4
 
Mera information angående arbetsplatsplanering hittas genom att se på bilaga 2. 
                                                          
1
 Ratu C8-0377, Talvityöt ja -kustannukset, s. 2–3 
2
 Ratu C2-0299, Byggplatsplanering, s. 1–7 
3
 Statsrådets förordning om säkerheten vid byggarbeten 26.3.2009/205, 11 §  
4
 Ratu C2-0299, Byggplatsplanering, s. 1–7 
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4.2 Förvaring och placering av material 
 
Förvaringen av material sker på olika sätt på olika arbetsplatser. Det som är gemensamt 
mellan alla arbetsplatser är att materialet ska förvaras på ett torrt, plant och ”nära till 
hands” ställe. Om möjligt är tak över materialet att föredra. Vanligt är att gipsskivor och 
andra material lyfts in i huset/bygget innan tak, fönster och dörrar monteras. Allt detta hör 
till en god planering.
1
 
Om man inte har möjlighet till tak, ska materialet täckas över. Man ska även se till att 
materialet inte ligger direkt på marken. Detta görs för att undvika att materialet ifråga drar i 







Arbetsgivaren svarar för allt som heter för arbetssäkerhet på en arbetsplats. Arbetsgivaren 
är enligt arbetarskyddslagen skyldig att genom nödvändiga åtgärder sträva efter att 
arbetstagarna alltid kan arbeta säkert på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska beakta 
omständigheterna, arbetsförhållandena och arbetsmiljö som hänför sig till arbetet.
2
 
Redan i planeringen av arbetet ska arbetet och arbetslokalerana ska man sträva efter att ta 
hänsyn till säkerhetsaspekterna. Man ska även fortgående ge akt på risker och andra 




”Den som i huvudsak genomför byggprojektet ska genom introduktion och handledning 
sörja för att alla arbetstagare på en gemensam byggarbetsplats har tillräckliga kunskaper 
om säkerheten i arbetet och att arbetstagarna känner till byggarbetsplatsens olägenheter 
och risker och de åtgärder som behövs för att undanröja dem.”4 
 
Det finns olika sätt att säkerställa att arbetssäkerhetsnivån är acceptabel. Ett vanligt sätt är 
att göra en TR–mätning5. Denna görs vanligtvis en gång/vecka av en utsedd person som 
blivit vald till denna uppgift eller som i allmänhet ansvarar för upprätthållandet av 
säkerheten på bygget. Denna person kan vara anställd av företaget ifråga eller av ett 
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4 Statsrådets förordning om säkerheten vid byggarbeten 26.3.2009/205, 3 § 
5
 Se bilaga 7 ”TR-mätningsblankett” 
6






Ställningar skall byggas enligt de föreskrifter som fås av tillverkare och allmänna lagar. 




Man ska också fundera över vilka arbeten som kommer att utföras från ställningen samt 




Olika bredder på ställningarna finns också att tillgå. Storleken beror på vilken typ av arbete 
man menar göra från ställningarna. Man ska i huvudsak  basera valet av ställningsbredd 
enligt följande: 
0,6 m Då ställningarna används endast för arbete och inte används för  
 mellanlagring av material.      
1,2 m  Då ställningarna används för arbete samt som mellanlagring av  
 material. 
1,8 m  Då ställningarna används till arbete, mellanlagring av material   







Skyddsnät och presenningar är redan i de inledande faserna något man borde beakta. När 
man har satt dessa på ställningar ska man komma ihåg att ställningen kräver ytterligare 





Fastsättning av hissar sker/görs först och främst i byggnaden och inte i själva ställningen. 





Lasterna bör inte överstiga de rekommenderade påfrestningarna som kom upp i figur 5 
tidigare. Ställningens egen vikt måste beaktas, speciellt när ställningen byggs högt. Görs 
inte detta kan man lätt överskrida den maximala lasten på ställningarna.
6
 
                                                          
1
 Se bilaga 4 ”Arbetssäkerhet vid ställningsbyggande”  
2
 Ratu TT 07-00075, Työtelineet, turva- ja käyttöohje, s. 1 
3
 Ratu TT 07-00075, s. 1–2 
4
 Ratu TT 07-00075, s. 2 
5
 Ratu TT 07-00075, s. 2 
6
 Ratu TT 07-00075, s. 3 
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Montering kan ske på två olika sätt: rätt sätt och fel sätt. Det rätta sättet att gå tillväga vad 
gäller monteringen av ställningar är att slutföra varje ”våning” innan man fortsätter med 
följande. 
Det är också viktigt att monteringen görs noggrant redan från början. Man ser till att 




Figur 7. Startskede av monteringen
3
         Figur 8. Montering av snedstag
4
  
                                                          
1
 Ratu TT 07-00075, Työtelineet, turva- ja käyttöohje, s. 2 
2
 Ratu TT 07-00075, s. 3 
3
 Ratu TT 07-00075, s. 4 
4
 Ratu TT 07-00075, s. 5 
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Horisontella och diagonala stag sätts på plats enligt tillverkarens anvisningar. 
Skyddsräcken sätts vanligtvis på 0,5 m samt 1 m höjd från arbetsytan man jobbar på. Även 













•   Avståndet från ställningens arbetsyta och vägg får inte vara mera än 250 mm. 
•   Spelrummet mellan ställningarna/ställningarnas arbetsytor får vara max. 30 mm 
•   Ställningen förankras till fast konstruktion med ca 4 m mellanrum.  
•   Uppgångsvägen uppför ställningen utrustas med tillräckligt många skyddsräcken.  
•   Arbetarna ska använda nödvändig skyddsutrustning vid arbetet. Detta gäller främst 
användandet av hjälm och arbetshandskar, samt öronskydd och skyddsskor. 
 
 
5.2.4 Ibruktagande och underhåll av ställning  
 
För alla ställningar krävs en ibruktagningskontrollbok. Denna bok ska även ändras så fort 
en ändring sker på ställningen. Ställningen bör kontrolleras varje vecka och den bör 
besiktas innan ibruktagningen sker. Ett ställningskort visar tillåten last med mera och bör 
fästas på ställningen. Detta kort ska ändras så fort ändringar görs på ställningen ifråga. 
4
 
                                                          
1
 Ratu TT 07-00075, Työtelineet, turva- ja käyttöohje, s. 6 
2
 Ratu TT 07-00075, s. 5–6 
3
 Ratu TT 07-00075, s. 5–7 
4









Skyddsställningar bör göras om det under ställningarna rör sig människor eller annan 
trafik. Man kan exempelvis bygga en tunnel eller dylikt. Taket på detta ska vara så starkt 




I många fall kan ett skyddsnät räcka för att undvika att till exempel verktyg ramlar ner från 
ställningen och eventuellt orsakar personskador eller materiella skador. Man har även som 
plikt att skydda spridningen av damm från arbetsplatsen. Då krävs det många gånger att 
ställningarna kläds in med presenningar avsedda för ställningar.
3
 
Man bör också planera att avfallet transporteras ner för ställningen på ett sådant sätt att 
man inte möjliggör damm spridning. Detta löses ofta med en avfallsränna som hängs upp 






5.2.6 Rivning av ställning 
 
Ställningen ska rivas/plockas ner på ett logiskt sätt för att förhindra olyckor. Man börjar 




Om ställningen bara ställvis monteras ner ska man säkerställa att den kvarstående 




                                                          
1
 Ratu TT 07-00075, Työtelineet, turva- ja käyttöohje, s. 7 
2
 Ratu TT 07-00075, s. 8 
3
 Ratu TT 07-00075, s. 8 
4
 Ratu TT 07-00075, s. 8 
5
 Ratu TT 07-00075, s. 8 
6
 Ratu TT 07-00075, s. 9 
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Vid rivning av ställningar får man aldrig släppa ner delar på marken! Detta inte enbart på 
grund av säkerhetsskäl, utan även ställningsdelarna kan ta skada. Delarna ska tas ner på ett 







Fallskyddskonstruktioner och fallskyddsanordningar, såsom skyddsräcken, ska alltid vara 
byggda/monterade så enhetligt som möjligt. Om ett arbete förutsätter att en 









•   Arbetsplatsformar, förbindelseleder och andra ytor ska förses med skyddsräcken eller 
andra skyddskonstruktioner när fallhöjden är över 2 m. 
•   Skyddsräcken ska vara försedda med övre och mellanledare samt fotlist. 
•   Vid arbeten på hög höjd ska arbetsplattformar vara försedda med skydd mot fall eller 
personlyftanordning eller skyddsnät eller andra fallskyddskonstruktioner som fästs till 
konstruktionen. 
•   Schakt och andra öppningar, i vilka människor kan fall ner i ska antingen inhägnas med 
räcken och fortlist eller tillslutas med lock. 
 




•   Om det är möjligt för byggnadsmaterial eller byggnadsavfall kan falla ner på arbetsställe 
eller förbindelseleder, ska skydd mot detta monteras. Kan göras med räcken, stängsel, 
skyddstak eller genom andra säkerhetsanordningar 
•   Om säkerhetsanordningar inte är uppsatta, ska tillträdet till det farliga området 






•   Ska vara så ändamålsenliga som möjligt med beaktande av arbetet och förhållandet. 
•   Dimensioneringen av arbetsplattformarna ska motsvara arbetets art och påfrestningar. 
•   Ska vara tillräckligt breda. (se: kapitel 5.2 Ställningar) 
•   Väderleksförhållanden ska inte få äventyra säkerheten på arbetsplattformarna, 
nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtas. 
 
 
                                                          
1
 Ratu TT 07-00075, Työtelineet, turva- ja käyttöohje, s. 9 
2
 Statsrådets förordning om säkerheten vid byggarbeten 26.3.2009/205, 27 § 
3
 Statsrådets förordning om säkerheten vid byggarbeten 26.3.2009/205, 28 § 
4
 Statsrådets förordning om säkerheten vid byggarbeten 26.3.2009/205, 29 § 
5







•   Ska vara tillräckligt många, ändamålsenliga, lättillgängliga och allmänt lämpliga. 
•   Ska märkas ut. 
•   Trappor och förbindelseleder ska vara mins 0,6 m breda. 
•   Landgångar ska vara minst 1,0 m breda 






   
•   Anliggande stegar för inte användas som arbetsunderlag, utan endast som tillfälliga 
förbindelseleder. 
•   De som använder stegar bör få handledning om hur de används på ett säkert sätt. 
•   A-stegar får användas som arbetsunderlag istället för arbetsställning om arbetet är 
kortvarigt eller att man av andra orsaker inte kan använda en arbetsställning. 
•   Ska vara lämplig till sin dimensionering, hållfasthet, avsträvning, stabilitet, material och 
vara lämplig för arbetsuppgifterna. 





Innan ett takarbete och före monteringen av skyddsräcken runt taket kan påbörjas ska man 





•   Bredden minst 0,6 m, om arbetsytan endast används till arbete. 
•   Bredden minst 1,2 m om på arbetsytan förvaras material utöver enbart arbete 
•   Bredden minst 1,9 m om man på samma gång som man arbetar också använder 
ställningen för förvaring av material och använder den som färdväg. 
•   Bredden minst 1,5 m om arbetsytan kommer på en höjd över 2,0 m. 
 




•   Skyddsräcken upp till min. 1,0 m (max. 0,5 m mellan räcken får finnas) 
•   Fotlister placeras på taket för att förhindra att man halkar. 
•   Vid större lutningar på taket ska skyddsräcken höjas på ställen där så behövs. 
•   Ställningar runt tak får vara max. 0,25 m från vägg. 
•   Skyddsräcket på 1,0 m ska klara av tryckkraften 1,0 kN (100 kg) 
                                                          
1
 Statsrådets förordning om säkerheten vid byggarbeten 26.3.2009/205, 31 § 
2
 Statsrådets förordning om säkerheten vid byggarbeten 26.3.2009/205, 32 § 
3
 Ratu S-1206, Vesikatot, kermikatteet. Tehtäväsuunnittelu – aliurakka, työkauppa, s. 3 
4
 Ratu S-1206, s. 3 
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•   Skyddsräcket som vanligtvis kommer på 0,5 m ska klara av 0,5 kN (50 kg) 
 
Före ibruktagningen av ställningen bör man följa anvisningarna som beskrivits i kapitel 
5.2. där säkerheten angående ställningar tas upp. Man ser även till att arbetarna använder 
nödvändig skyddsutrustning. I allmänhet gäller det användning av följande: 
 
•   Skyddskläder, skyddsskor, hjälm, arbetshandskar, öronskydd och ögonskydd. 
•   Även vid jobb på taket bör man använda skyddssele och andra fallskyddsåtgärder. 
•   Ibland krävs det även att man använder munskydd och dylikt.1 
 
 
5.5 Elementarbeten  
 
5.5.1 Förhindrande av faror och förbättring av säkerheten 
 
•   Uppgör och följ en lyftplan.2 
•   Följ elementens monteringsplanering och arbetsplatsens fallskyddsplanering. 
•   Gör inte arbete som du saknar kvalifikationer för. 
•   Kontrollera elementens märkning. 
•   Se till att kranchauffören har fri sikt. Om det inte är möjligt ska en fungerande 
radiokontakt mellan monterare och kranens chaufför upprättas. 
•   Arbete/rörelse under monteringsplatsen bör förhindras. 
•   Rörelse under kranens lyftväg ska förhindras. 
•   Kontrollera med jämna mellanrum lyftredskapens skick. (Framför allt före påbörjande 
montering.) 
•   Kontrollera också att lyftkrokarna som används är låsbara samt att de är i gott skick. 
•   Om stege måste användas, se till att detta är endast för kortvarigt arbete. 
•   Se till att belysningen och arbetsytan är tillräckliga. 
•   Kom ihåg att vintertid bör snö och is tas bort. 
•   Stöttor/strävor ska inte tas bort innan infästningar av elementen är tillräckliga/fått 
tillräcklig hållfasthet. 
•   Se till att exempelvis dörrar i elementen täcks för med räcken. 
•   Kom ihåg att se efter vart man sätter händer och fötter.3 
•   För mera information om arbetssäkerheten kring planeringen av elementbyggande, se 
bilaga 5 
4
. Se bilaga 6 
5







                                                          
1
 Ratu S-1206, s. 3 
2
 Se bilaga 8 ”Lyftplan” för mera information. 
3
 Ratu, KI-6018, Rakennustöiden turvallisuusohjeet, Raturva 2, s. 59 
4
 Bilaga 4 ”Arbetssäkerhet vid elementbyggande” 
5
 Bilaga 5 ”Arbetssäkerhet vid lyft med kran” 
6





Ergonomi är något som är mycket viktigt. Utgå ifrån följande: 
 
•   Sträva efter att få jobba med rak rygg. 
•   Jobba från lämplig höjd och ha en stadig och tillräckligt bred arbetsyta. 





Hjälpmedel som man kan tänka på är följande: 
 




Arbetstagarna bör alltid använda den typ av skyddsutrustning som ett arbete kräver. Man 
bör som arbetstagare följa de anvisningar som tillverkare gett och följa lagen, samt följa 









Det är vanligt att ett byggprojekt blir försenat på grund av försenade materialanskaffningar. 
Detta kan minimeras avsevärt genom organisering, planering och övervakning. Att ha en 
köpavdelning inom byggfirman för materialanskaffningarna till arbetsplatsen är inte alltid 
det bästa alternativet. Speciellt vid större byggen leder detta till sämre projektstyrning. 
 
Alla materialanskaffningar ska styras, men bara en del av dem tas med i tidsplaneringen så 
att man alltid vet när man behöver exempelvis fönster eller dörrar. Dessa hör till så kallade 
”kritiska material”, vilket betyder att om dessa inte finns till hands på byggarbetsplatsen 
den dagen då monteringen/arbetet med dessa är planerat, kan detta resultera i lång väntetid. 





                                                          
1
 Ratu, KI-6018, Raturva 2, s. 59 
2
 Ratu, KI-6018, Raturva 2, s. 59 
3
 Ratu, KI-6018, Raturva 2, s. 59 
4
 Koivisto, Prod 2, s. 96 
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•   Gipsskivor 
•   Badrums/WC produkter (exempelvis kakel) 
•   Takmaterial (exempelvis plåt) 
•   Olika specialmaterial 
 
 
6.2 Målet för inköp 
 
Inköpen inom ett byggföretag har en mycket central roll och det är ytterst viktigt att denna 
del inom företaget fungerar på ett bra sätt. Anskaffningarna utgör den viktigaste 





Målet med inköpen: 
  
•   Förmånligt pris 
•   Senkommen bundenhet av kapital 
•   Tillräcklig marginal för leveranser 










4. Jämförelse av anbud 
5. Tillverkning 
6. Val av leverantör 
7. Transport 








                                                          
1
 Koivisto, Prod 2 
2
 Koivisto, Prod 2 
3
 Koivisto, Prod 2, s. 97 
4
 Koivisto, Prod 2, s. 97 
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6.4 Problem vid inköp 
 
Vanliga problem som kan uppstå vid inköpen varierar, men  nedan kommer en lista med 
några allmänna sådana: 
 
•   Försenade slutgiltiga avtal  dröjsmål vid inköp.  
•   Planering och ritningar dröjer  problem med tidsschema och arbetsplanering. 
•   Förhandsutredning av leveranstider. 
•   Underleverantörer klarar inte av tidsschemat. 
•   Bristande information om heltidstidsschema. 
•   Tidsschemat är inte fördelat i tillräckligt små delar. 





7.1 Definition av elementbyggande 
 
Ordet elementbyggande kan definieras på olika sätt, men den definition som passar bäst för 
det här ämnet är följande:  
 
”Sådant byggande där byggnader, konstruktioner eller anläggningar helt eller delvis 
uppförs av prefabricerade byggelement eller moduler (element); element kan vara av 
betong, stål, metall, trä, glas, plast eller något annat material.”2 
 
 
7.2 Monteringsplan  
 
Det är viktigt att man gör upp en monteringsplan innan ett monteringsarbete påbörjas. På 
detta sätt förhindrar man onödiga fel, brister och gör monteringen mera effektiv.
3
 
Elementmonteringsentrepenören gör en detaljerad monteringsplan enligt de anvisningar 
som konstruktionsplaneraren, elementplaneraren och elementens leverantör ger. Dessa 
anvisningar ska innehålla monteringsordning, tillfälliga monteringsstöd och andra faktorer 
som påverkar monteringsarbetet. Därefter ska monteringsplanen godkännas av 
konstruktionsplaneraren i god tid innan monteringsarbetet påbörjas.
4
 
                                                          
1
 Koivisto, Prod 2, s. 98 
2
 Statsrådets förordning om säkerheten vidd byggarbeten, 26.3.2009/205, 2 § 
3
 Ratu TT 05-00442, Elementtien asennussuunnitelma, s. 1 
4
 Ratu TT 05-00442, s. 1 
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Monteringsplanen ska beakta konstruktionsplaneraren, elementplanerarens och 
elementtillverkarens anvisningar, liksom begränsningar i konstruktionernas stabilitet och 
förbandens hållfasthet i de olika byggnadsskedena.
1
 
Monteringsplanen ska också gå hand i hand med byggnadsbestämmelserna vad gäller 
monterings- och vågområden, lyftkransstorlek, möjlig mellanlagring av elementen, för 




7.2.1 Monteringsplanens innehåll  
•   Platsbeskrivning av arbetsplatsen. 
•   Element, hjälpmedel vid lyft och särskilda åtgärder. 
•   Elementens transport på arbetsplatsen, lossning och mottagning av elementen och 
mellanlagring. 
•   Lyft, montering och monteringsordning. 
•   Toleranser och uppföljningsmätningar. 
•   Minimifastsättning/strävning under monteringen. 
•   Elementens slutgiltiga fastsättning. 
•   Monteringens behövliga arbetsytor och fallskyddsåtgärder. 
•   Tillvägagångssätt vid svåra lyft.3 
 
 
7.3 Allmänna förarbeten 
 
Utöver monteringsplanen finns det på arbetsplatsen en hel del att tänka på innan elementen 
kommer och man kan påbörja monteringen/fastsättningen av dem. Vad som skall 
göras/planeras på arbetsplatsen före elementleveransen varierar från projekt till projekt, 
men till de saker som är ytterst vanliga är bland andra dessa:  
•   Armering och gjutning av exempelvis grundsula. 
•   Utmärkning av elementen. 
•   Belysning på arbetsplatsen. 
•   Placering av kran och kontroll av dess utrustning. 
•   Allmän uppstädning på arbetsplatsen.  
•   Att ta en palaver innan arbetet påbörjas.4  
 




•   Var och hur ska man sträva? 
•   Mottagning av elementtransporten  
•   Var ska långtradaren stå med elementen? 
                                                          
1
 Ratu TT 05-00442, Elementtien asennussuunnitelma, s.1 
2
 Ratu TT 05-00442, s.1 
3
 Ratu TT 05-00442, s.2 
4
 Ratu 25-0392, Väli- ja ulkoseinäelementtityö, s. 5 
5
 Ratu 25-0392, s. 5–7 
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•   Eventuell mellanlagring av elementen. 
•   Var placerar man materialet för exempelvis strävning? 
•   Arbetarskyddet. 
•   Ställningar. 
•   Bedöma om vädret är passande. 
•   Kontrollera plushöjder. 











Figur 12. Allmänna förarbeten som görs innan monteringen påbörjas. Figuren gäller 





7.4 Betongelement som väggar 
 
7.4.1 Förarbeten  
 
Utöver de förarbeten som redan nämnts under rubriken ”7.3 Allmänna förarbeten” ska 
man även fundera på följande vad gäller ytter- och mellanväggselement: 
 
•   Hur gör man för att förhindra eventuell damm spridning? 
•   Har man de optimala hjälpredskap som behövs?   
•   Se till att man har distansklossar utsatta, samt att plushöjder på dessa är mätta. 
•   Kontrollerar att monteringsplatsen har blivit rengjord från smuts, vatten, snö och dyl. 
•   Se till att rörelse runt monteringsplatsen är förhindrad.2 
 
Vanligtvis är det även aktuellt att det ska placeras nödvändig isolering och tätning på plats 
innan arbetet kan påbörjas. Ibland sätts endast distansklossar på plats så att man i senare 
skede får gjuta runt väggelementen.  
 
Dessa klossar bör vara på en sådan höjd att betongen har möjlighet att fritt ta sig in under 
elementen utan att orsaka luftutrymmen (min. 20 mm). Höjden ska givetvis också 
överensstämma med de plushöjder man utgått ifrån.  
                                                          
1
 Ratu 25-0281, Montering av mellan- och fasadelement, s. 3 
2
 Ratu 25-0392, Väli- ja ulkoseinäelementtityö, s. 5–6 
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Betongmassan bör även vara av tillräckligt fin kornstorlek, så att betongen lätt kan ta sig 
under elementen och för att minska möjligheten till luftfickor.
1
 
Lyftanordningarna sätts på plats redan när elementen tillverkas på fabriken. Dessa ska 
sedan lyftas i med kättingar utrustade med låskrokar. Vinkeln mellan dessa kättingar bör 





Elementen kan nu börja monteras. Elementen lyfts antingen från mellanlagringen eller 
direkt från transportfordonet. Kranchauffören och en av montörerna ska ha ständig kontakt 




Elementen placeras sedan på distansklossar och vanligtvis börjar man från ett hörn av 
huset. Vartefter monteringen framskrider ska man alltid kontrollera väggarnas rakhet. 
Detta görs vid betongelement exempelvis med hjälp av laser som satts upp i ändan av en 




Under arbetets gång ska man se till att man täcker för öppningar i elementen för att 
förhindra arbetsolyckor. Man ska också se till att man strävar/sätter fast elementen så bra 




Elementen bör under placering inte placeras för tätt. Detta för att man ska få isolering 
mellan dem i form av exempelvis polyuretanskum. Ännu vanligare än detta är att 







Det första som görs efter montering eller redan under monteringens gång är gjutningen av 
väggelementsskarven. Innan dessa gjuts ska man se till att man har armering och formor på 
plats. Man ska även se till att man har värmningsutrustning ifall gjutningen görs vintertid 
och det finns risk för att betongen fryser, vilket i sin tur leder till sprickbildning. 
 
När gjutningen är gjord bör man rengöra sina arbetsredskap och städa undan dem. Även 
betongrester bör tas bort medan betongen ännu inte hunnit ta fast ordentligt. När betongen 
härdat kan man påbörja rivningen av formorna. Om dessa ska återanvändas bör de putsas 
                                                          
1
 Ratu 25-0392, Väli- ja ulkoseinäelementtityö,  s. 7 
2
 Ratu 25-0281, Montering av mellan- och fasadelement, s. 4 
3
 Ratu 25-0281, s. 5 
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 Ratu 25-0281, s. 5 
5
 Ratu 25-0392, Väli- ja ulkoseinäelementtityö, s. 7 –12 
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så att de lätt kan användas nästa gång de behövs. Elementskarven putsas vid behov om 




När ovanstående saker är gjorda kan man börja ta bort strävor från elementen. Dessa bör 
rengöras och placeras i häckar för att fås ur vägen. Efterstädning och sortering av avfall
2
 









Håldäcksplattor är mycket vanliga för mellanbjälklag. Håldäcksplattor är kanske mera 
kända som Ontelolaatta, Onteloplattor eller Hålplattor här i Finland. 
  
När de allmänna förarbetena är utförda hör även nedanstående till förarbeten för hålplattor: 
•   Tidsschema för monteringen. 
•   Alla anvisningar och dylikt som hör till monteringen är framtagna. 
•   Vid mellanlagring ska plattorna  förvaras plant på varandra med distansklossar mellan.4 





Elementen lyfts direkt från exempelvis långtradaren eller så lyfts elementen från 
mellanlagringen. Dessa lyfts på sådant sätt som man har gjort upp i monteringsplanen. Det 
finns egentligen två sätt som dessa kan lyftas på. Dessa är lyft med vanliga kättingar med 
låskrokar eller lyft med så kallade lyftsaxar är vanligare. 
5
 
Figur 13. Hur lyften/monteringen av hålplattor går till.
6
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 Ratu 25-0392, Väli- ja ulkoseinäelementtityö, s. 12 
2
 Se bilaga 3 ”Sortering av avfall” för mera information. 
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Lyftsaxarna ska vara placerade så att det från plattans ända till lyftsaxen är minst 200 mm. 
Vid lyften ska man även alltid använda säkerhetskätting. Denna kätting sätts fast på ett 




Under arbetets gång ska rörelse under kranens lyftväg vara förhindrad. Arbete och rörelse 
under själva monteringsplatsen bör också förhindras. Kranchauffören och montörerna ska 




Lyften styrs med hjälp av handsignaler
3
 som chauffören och den person som ger 
handsignalerna har kommit överens om. Vid lyft av elementen kan man vid behov styra 
dem genom att sätt fast ett rep.
4
 
När ett element är ovanför sin rätta plats, tas säkerhetskättingen bort. Sedan styrs 
elementen på sin plats och man ser till att placeringen av elementen uppfyller tillverkarens 
angivna minsta mått på stödytan. Viktigt att vara noggrann under hela monteringen ska så 
man får alla element att rymmas. Lyftredskapet lösgörs när elementet är på sin plats .
5
 
Plattorna placeras så att deras underkanter är på samma nivå. Detta kan göras bland annat 
genom stöttning underifrån. Stöttorna får ej tas bort innan fogarna mellan elementen blivit 
gjutna och härdat. Vid behov placeras stöttor upp efter väggarna upp mot hål-plattorna för 
att förhindra att betong rinner ner längs med väggarna, vilket i sin tur resulterar i onödigt 






Innan fogarna gjuts skall armering sättas på rätt plats och eventuell tätning kan göras med 
polyuretanskum. Om dessa element är så kallade håldäcksplattor bör hålen också täckas in 
för att förhindra att betong tar sig in där. Hålen är oftast försedda med ett lock av plast, 
men om ytterligare tätning behövs kan detta göras med polyuretanskum eller dylikt.
7
   
Vid håltagning i hålplatta bör anvisningar från konstruktören och elementtillverkaren 
följas. Man ska också komma ihåg att ta hänsyn till de säkerhetsfaror som kan uppstå och 
veta hur man åtgärdar dessa på rätt sätt.
8
 
När monteringen är färdig bör man göra allt för att snabbt få säkerheten på detta plan att 
uppfyllas. Detta görs genom att täcka över hål i bjälklaget och märka ut dem. Man ska 
även se till att räcken görs runt detta plan.
9
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När man har tillräcklig stöttning underifrån för att säkerställa att plattornas underkanter 
följer varandra och att man genom formning/tätning förhindrat att betong kan rinna bort 




Armeringen bör göras enligt konstruktörens och tillverkarens anvisningar. Annat skräp tas 
bort från fogarna, dragning av el görs också i detta skede. Gjutningen görs sedan enligt de 
anvisningar man har från tillverkare och konstruktör. Gjutningsmetod bestäms bland annat 
beroende på plats och tillgänglighet. Vanligast är att man använder pumpbil.
3
Efter att 
säkerhetsåtgärder är vidtagna och armeringen är gjord kan gjutningen av fogarna mellan 
hålplattorna och kring ytterväggana göras enligt konstruktionsplanerarens och 
elementtillverkarens anvisningar. Före gjutningen ska man också kontrollera med el-
montörerna om de ska sätta ner rör för dragning av el i elementfogarna. 
4
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Efter gjutning ska man putsa plattorna för att få bort betongrester. Sedan beroende på väder 
och årstid ska man fundera över om eventuell täckning behöver sättas över plattorna, för 
att förhindra för snabb torkning som i sin tur kan leda till sprickbildning. Sprickbildning 
kan också ske på grund av att vattnet i betongen fryser. Också detta förhindrar man genom 
övertäckning och genom att sätta en värmare som blåser in under plasten/presenningarna.
1
 
Vintertid ska man se till att fogarna är fria från snö, is och skräp innan gjutningen sätts 
igång. Man ska även se till att man vid behov har en betongklass bättre vid dåliga (kalla) 
förhållanden. Betongen är av den typ att den är anpassad för vinterbetonering. Detta 
säkerställer man genom att beställa frostbeständig betong och genom att den är 
föruppvärmd, för då hålls betongen längre varm under och efter gjutningen.
2
 
Värmare som används till detta ändamål är vanligtvis trådvärme eller strålvärme. Betongen 







TT-kasettelement är i Finland mera kända under namnet ”TT-laatta” eller ”TT-plattor” 
och denna typ av element används framför allt vid stora spännvidder, som exempelvis vid 





Förarbeten för TT-plattor är i stora drag de samma som för hålplattor. Utöver de saker som 
nämns här och under rubriken ”7.3 Allmänna förarbeten” är det bra om man kontrollerar 







Monteringen av TT-plattor görs till stor del på samma sätt som vid montering av hål-
plattor. Det som skiljer dem åt är att TT-plattor lyfts med kättingar med låsbara krokar, 
som sätts fast i de ingjutna lyftningslänkarna på elementen. 
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När alla de steg som kommer fram i anvisningarna för montering för ontelo-plattor är 
gjorda, ska TT-plattorna svetsas fast innan de får belastas. Elementplattorna svetsas 









Mellan två TT-plattor ska det finnas minst tre stycken fästpunkter. Svetsfogarna ska alltid 




Före svetsningen ska man se till att skräp, målarfärger, oljor och andra föroreningar inte 
förekommer där man ska svetsa. Man ska också kontrollera att den stålplatta som används 
är svetsbar och att den har rätta dimensioner som passar för detta arbete.
5
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Innan arbetet sätts igång ska utöver de saker som nämnts tidigare under rubriken ”7.3 
allmänna förarbeten” också tas fram:1 
•   Nivåernas måttritningar 
•   Ritningar för genomföringar 
•   Sektionsritningar 
•   Fasadritningar 
•   Ritningar över elementen 
•   Monteringsplanen 
 
Man ska se till att vid monteringen använda sig av olika hjälpmedel för att kunna utföra 




•   Besiktigade ställningar 
•   Olika typer av liftar, exempelvis saxlift. 
•   Arbetsytan man jobbar från är optimal för arbetsuppgiften ifråga. 
 
Träelementen placeras allmänt på grunden på en redan utplacerad bitumenfiltremsa, som 
man sedan har satt mineralull på. Vanligt är också att man har syllen färdigt på plats innan 
monteringen sätts igång. Syllens plushöjd samt rakhet kontrolleras också.
3
 




Märkning av element och öppningar på exempelvis grunden eller syllen bör givetvis också 
göras innan monteringen kan sättas igång. Vanligtvis är elementen färdigt märkta, men om 
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Monteringen kan nu startas och man börjar vanligtvis från ett hörn av byggnaden. 









När det första elementen är på plats och uppsträvat med sidosträvor sätts det andra 
hörnelementet på plats. Dessa binds sedan samman med skruvar eller enligt andra 




När dessa två element sitter som de ska och står i lod, fortsätter monteringen enligt 
monteringsplanen. Mellan elementen sätts isolering i form av exempelvis glasull eller 




På hammarbandet, det vill säga elementets övre del, kan man tillfälligt spika fast till 
exempel en 50x100 mm planka för att binda upp elementen. Vanligt är också att man 
spikar fast ett hammarband till ovanpå det befintliga hammarbandet som elementet redan 
har. Ifall det görs på det viset ska man se till att det sätts isolering mellan hammarbanden 
för att undvika att köldbryggor
5




När man binder ihop elementen upptill enligt tillverkarens anvisningar, ska man genom att 
använda lina/linor se till att elementen blir raka. Linan spänns upp längs med ytterväggen 
och med hjälp av den mäter man avståndet till elementen för att avgöra om de står rakt. 
Spikningen ska göras enligt de anvisningar som fåtts av tillverkaren. Elementen bör under 
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•   Måttnoggrannhet. 
•   Värmeutvidgningens effekter.  
•   Hörnförbandens detaljer. 
•   Tillräcklig strävning mot vindlaster. 
•   Att brandskyddsåtgärder följs/fungerar enligt planen. 




Man ska också komma ihåg att man bör skydda elementen mot fukt. Detta kan bland annat 
lösas genom att stansa plast på hammarbandet. Plasten fungerar då som ett tak för 








•   Städning på arbetsplatsen. 
•   Tilläggssträvning om det inte gjorts under monteringen. 
 
Vanligt är att strävorna är på plats tills takstolarna satts på plats. Detta för att elementen 






Sandwichelement är mycket vanliga när det handlar om metallelement. Andra vanliga 




, men dessa behandlas ej här. 
 
Sandwichelementen består av tre lager, ett inre lager, ett ytterlager (täckskikt) och där 
emellan hittar man vanligtvis ett skikt av hård mineralull eller polystyren (kärna). Dessa 
skikt limmas samman med en limfog och elementen kan användas främst till ytterväggar, 
innerväggar, yttertak och innertak.
6
Ett vanligt sandwich-element är Paroc-element.7  
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Innan monteringen av metallelementen påbörjas ska utöver de allmänna förarbetena som 
presenterades tidigare under rubriken ”7.3 Allmänna förarbeten” också följande tas fram 
samt tänkas på: 
•   Nivåernas måttritningar 
•   Ritningar för genomföringar 
•   Sektionsritningar 
•   Fasadritningar 
•   Ritningar över elementen 
•   Monteringsplanen1 
 
Som vid all montering bör onödig rörelse på området runt monteringen och under lyftvägar 
förhindras. Man bör även fästa stor vikt vid att skydda av byggnaden för brand och 




Innan fastsättning av elementen görs, kontrolleras fastsättningsplatsens skick. 
Utmärkningen av elementen bör nu också göras om den inte gjorts redan tidigare. När 
elementen börjar sättas på plats bör man fundera över vad man ska använda för fogtätning. 




Monteringen sätts igång antingen från mellanlagringen som man haft på byggarbetsplatsen 
eller direkt från fordonet som levererat elementen. Vid monteringen bör besiktade 







Elementen ner på de distansklossar som man redan före monteringen placerat ut och 
kontrollerat plushöjder på. Elementet sätts fast först när elementet är på rätt plats. Före 





Vinden påverkar monteringens smidighet. Vid vindstyrka över 10 m/s (hård vind) bör man 
vidta extra åtgärder och vara extra försiktig vid lyft. Om vindstyrkan överstiger 15 m/s 
(mycket hård vind) bör monteringen skjutas upp. Saxliftar bör heller inte användas vid 
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•   Väderförhållanden, utrustning och hjälpmedel 
•   Prov- och mallmontering 
•   Monteringsskeden och arbetarskydd 
•   Lyftpunkter och egenvikter 
•   Tillfälliga stöd och strävor 
•   Byggnadens säkerhet under monteringsskedet 
•   Effekter av termisk rörelse 





Till de avslutande arbetena för monteringen hör förutom de allmänna efterarbeten, som 
presenteras tidigare under rubriken ”7.3 Allmänna efterarbeten”  också dessa saker:2 
 
•   Tilläggssträvning 
•   Städning och bortplockning av verktyg och materialspill. 
•   Rengöring av ytor samt arbetsplatsen. 
 
 




Utöver de allmänna förarbetena som hör till innan en montering sätts igång, bör man också  
kontrollera pelarnas mått och deras infästningspunkter så att allt stämmer överens. 




När detta gjorts kan pelarelementen lyftas antingen direkt från lastbilen eller från 
byggarbetsplatsens mellanlagring i enlighet med den planerade monteringsordningen. 
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Kranchauffören och montörerna ska ha ständig kontakt med varandra, genom fri sikt eller 
genom radiokontakt. Lyften styrs med hjälp av handsignaler som chauffören och den 
person som ger handsignalerna har kommit överens om. Vid flytt av elementen kan man 
vid behov styra dessa genom att sätta fast ett rep. Man ska se till att lyftningskättingarna 





7.9.2 Montering och valet av förband 
Monteringen sker antingen direkt från transportfordonet eller så tas pelarna från 
mellanlagringen. Monteringen sker enligt de handsignaler som en av montörerna och 
kranchauffören kommit överens om.
2




På pelarens övre ända har det gjorts ett hål i vilket man sätter en lyftningstapp utrustad med 
en sprint. Denna tapp bör gängas fast. När lyftningstappen är fastsatt lyfts pelaren på plats. 
Vid kortare pelare kan man lyfta dem med hjälp av redan ingjutna bultar som man fäster 
lyftredskapet i. Lösgörningen av lyftredskapet ska göras på ett säkert sätt, med hjälp av 














De vanligaste sätten för fastsättning av pelarelement är: bultförband, holkförband, 




Vid bultförband ska man komma ihåg att innan man tar bort lyftredskapet ska muttrarna 
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Figur 22. Visar hur man först fäst normala bultar i ”pelaranturan” som sedan pelaren 




Vid holkförband ska man se till att man slår ner 4–6 stycken kilar med avseende för att 





Figur 23. Visar hur man kilar fast pelaren med 4–6 st. kilar vid ett holkförband. Kilarna 




Vid svetsförband ska pelaren stå stadigt samt fästas tillfälligt genom strävning eller annan 
ansedd ”fungerande metod”. Före svetsningen ska man se till att allt avfall/målarfärg/oljor 




Figur 24. Innan svetsning kan påbörjas vid ett svetsförband ska pelaren stå stadigt, vilket 
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Tappförband används främst när många pelare placeras ovanför varandra eller vid 
infästning vid balkonger. Hålen på pelaren placeras på tapparna och pelaren kontrolleras så 













Under monteringen av pelare ska man säkerställa lyftens säkerhet, att arbetet framskrider i 





Till efterarbeten för pelare hör vanligtvis arbeten som formning och gjutning. 
 
Figur 26. Vanliga efterarbeten vid pelarmontering, med andra ord övertäckning, rivning 




Efterarbeten såsom putsning av verktyg, formrivning och städning hör också till arbeten 
som bör uträttas efter monteringen. Strävor tas bort när så är möjligt för att undvika att 
man snubblar på dem. Strävorna bör putsas och förberedas för lagring eller transport ifall 
de är hyrda.
4
 Om svetsning förekommit ser man till att övervakningen görs under minst 1h 
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Förarbeten för balkar är i stora drag de samma som för pelare. Balkarnas mått och 
infästningspunkt kontrolleras och sedan kan monteringen påbörjas. Ifall balkarna placeras 
på pelare som nyligen blivit gjutna bör man se till att de fått tillräcklig hållfasthet innan 







Man börjar med att fästa de låsningsbara lyftningskättingarna och eventuella hjälpmedel 
för styrning av balken. Infästningen sker oftast på en pelare och dessa kan fästas 
tillsammans enligt samma metoder som beskrivs för montering av pelare. Man ska dock 






Figur 27. Här visas hur neoprengummi satts mellan balk och pelare samt två olika 







Efter att monteringen av balkar har gjorts ska man se till att infästningspunkterna är utförda 
enligt planen. Eventuella efterarbeten från t.ex. svetsning bör också utföras. Efterarbeten 









Figur 28. Längst till vänster ett svetsförband och i mitten och till höger kontrolleras och 
justeras balken.
6
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7.11 Allmänna efterarbeten 
 
Efterarbeten vid elementmontering är en mycket viktig del som inte får glömmas bort. 
Nedan är några av de viktigaste sakerna man inte får glömma.
1
 
•   Tilläggssträvning på elementen. 
•   Underhåll av utrustning och lagring av dessa. 
•   Efterarbeten med betongen. 
•   Förhindrande av för snabb torkning. 
•   Förhindrande av sprickbildning på grund av kyla. 
•   Isolering och tätning av skarv. 
•   Armering och gjutning av exempelvis väggelementskrav. 
•   Borttagning  av formor och rengöring av dessa. 
•   Övertäckning av elementen där fukt kan ta sig in. 
•   Städning och sortering av avfall. 
 
 
7.12 Svetsarens kvalifikationer 
 
Vem som helst ska inte svetsa på bygget när det har att göra med elementmontering. 
Svetsarens kvalifikationer bör tas fram och ses över för att säkerställa att svetsaren som ska 
svetsa på elementen har de kvalifikationer som krävs. Dessa kvalifikationer presenteras i 
Ratu-kortet Kone-Ratu 08-3035, Byggarbetsplatssvetsning
2
 . Efter att man kontrollerat att 
svetsaren har de kvalifikationer som han behöver ska man även se till att de åtgärder som 
hör till vid heta arbeten följs.  
Följande saker ska fungera/finnas hos den person eller de personer som utför ett hetarbete:
3
 
•   Heta arbeten-kort 
•   Heta arbeten-tillstånd 
•   Brandsläckningsutrustning 
•   Materialskydd 
•   Skyddsutrustning 
•   Planering av övervakning 
•   Övervakare 
 
Utöver att de ovanstående sakerna fungerar ska man även beakta förhållandena som arbetet 
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Kvalitet som begrepp har många definitioner och många aspekter. När det kommer till 
byggande kan kvaliteten mätas på olika sätt. Ett sätt är att distribuera produkten, mäta 
tjänstens kvalitet och processens kvalitet.
1
 
Kvalitetens slutliga element är tillverkningens kvalitet, kvaliteten av planeringen och 
kundens uppfattning av den relativa kvaliteten. Tillverkningens kvalitet berättar hur bra 
produkten motsvarar den produkt som planerades. Denna kvalitet uppfylls genom att 
kundens förväntningar av produkten uppfylls.
2
 
Kvaliteten på prestandan kan beskrivas genom kundrelationen och kvaliteten på 
verksamheten är en viktig faktor för att uppfylla företagets interna behov, för att öka 
produktiviteten samt minska kostnaderna för att kunna öka företagets konkurrenskraft.
3
 
För mera information angående olika elementtypers specifika kvalitetskrav, se: 
Rakennustöiden laatu RTL 2009
4




9. Ändrings- och tilläggsarbeten  
Ändrings- och tilläggsarbeten finns i alla former av byggande. Redan vid 
offertförhandlingarna bör en prislista på eventuella tilläggs- och ändringsarbeten göras. 
Som exempel på ändrings- och tilläggsarbeten av hus/byggnader byggda av element kan 
vara frågan om t.ex. typer av väggbeklädnader, färger och inglasning av balkong. 
Ändrings- samt tilläggsarbeten ska beställas och betalas separat. Vid uppgörande av avtal 
om ändrings- eller tilläggsarbeten kan man tillämpa RYS-9 6 eller YSE 1998.7 
När avtal ska göras med exempelvis utländska parter kan det vara aktuellt att tillämpa 
FIDIC ”International Federation of Consulting Engineers”. FIDIC representerar en global 
konsultverksamhet för teknikbranschen. I jämförelse med YSE 1998 och RYS-9 är FIDIC 
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Studier har visat att så mycket som en tredjedel av byggandets resursanvändning används 
under byggprocessen därför att denna är inte tillräckligt planerad.
1
 
I framtiden kommer industriellt byggande att bli allt vanligare. Detta på grund av kundens 
behov, bra projektering, samarbete, effektiv användning av informationsteknik och 
logistik, inköp och utveckling
2
. 
Industriell betonering har redan en lång traditon i Finland. Den genomförs i en fabrik till 
stor del av prefabricerade delar som kan snabbt sättas på plats. Betongens kvalitet uppnås 
enkelt med EU:s grundläggande krav för byggprodukter. De grundläggande kraven är:
 3
 
•   Mekanisk belastning och stabilitet 
•   Hälsa, säkerhet och miljövänlighet 
•   Ljud och ljudisolering 
•   Energieffektivitet och komfort 
•   Brandmotstånd 
 




•   Genomförandet planeras mer detaljerat i förväg. 
•   Byggtiden kan förkortas. 
•   Noggrannare och mer fungerande tidtabell kan användas. 
•   Arbete får byggas inomhus och på så sätt undviks dåliga väderförhållanden. 
•   Arbetsplatsen funktioner kan standardiseras och mekaniseras. 
•   Olika delar av byggandet kan planeras mer effektivt. 
•   Mindre materialspill. 
•   Bättre konstruktionslösningar. 
•   Effektivare och enklare logistik med tanke på bland annat inköp och samordning av 
transporter. 
•   Sänkta produktionskostnader, för att bland annat en noggrannare planering är möjlig. 
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10.3 Nackdelar  
 
•   Industriellt byggande kräver bättre planering. 
•   Oflexibelt om sena ändringar görs. 
•   Få möjligheter om de industriella systemen är för slutna. 
•   Yrkesskicklighet går förlorad. 





Dessa nackdelar och en del av fördelarna är tagna ur ett rikssvenskt ingenjörsarbete 
”Industriellt byggande – Branschens kompetens och inriktning”. Detta är ett 
examensarbete baserat på Intervjuer från byggnadsbranschens viktigaste aktörskategorier 
och är skrivet på Lunds Tekniska Högskola. 
 
Slutligen kan konstateras att fördelarna är fler till antalet än nackdelarna. När man väl fått 
ett fungerande system vad gäller elementbyggande så minskar nackdelarna avsevärt. 
11. Slutdiskussion 
 
Elementbyggande är en del av dagens modulbyggande. Man kan säga att modulbyggande 
är version 2.0 om elementbyggande är version 1.5. Som det ser ut så går byggandet idag 
mer och mer mot industrialiserade system. Några påverkande faktorer är kundens behov 




Det första höghuset i Finland som är enbart byggt genom modulbyggande blev klart i 
vintras (2011/2012). Detta höghus är beläget i Helsingfors, i Myllypuro. Höghuset byggdes 





Modulbyggande har de senaste tio åren tagit fart ordentligt i flera olika länder. Exempel på 
dessa länder är bland annat Storbritannien och USA. Man tror att denna typ av 
byggnadssätt kommer också i framtiden att fortsätta öka. Orsaken till det är 
modulbyggandets fördelar, vilka i allmänhet är att arbetsplatstiden förkortas och att bra 




Om en byggnad är enbart byggd genom modulbyggande innebär det att hela byggnaden är 
byggd av moduler. En modul kan exempelvis vara en del av en lägenhet, exempelvis en 
vägg där ytor, rörledningar och annat redan monterats vid fabriken. Dessa moduler 
”pusslar” man sedan ihop på arbetsplatsen och resultatet blir en byggnad. En byggnad som 
är byggd enligt framtidens melodi, modulbyggande. 
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Genom detta examensarbete har jag fått fördjupande kunskaper och förståelse i ämnet. Jag 
har lärt mig att hämta information och använda det på ett förnuftigt sätt. Jag har också 
insett att man bör vara kritisk till källor för att få tillräkneliga uppgifter/information. Jag 
har även fått träning på att jobba självständigt och möjligheten att planera, sammanställa 
och slutföra något.  
Jag anser att jag uppnått mitt mål med att få en lättförståelig manual för elementmontering 
avsedd för arbetsledare. Jag anser även att jag lyckades betona viktiga saker såsom 
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11 §   Planering av arbetsplatsen           Bilaga 2        1 (2) 
Planering för användningen av byggarbetsplatsområdet 
Den som i huvudsak genomför byggprojektet ska presentera de planer för användning av 
byggarbetsplatsområdet som avses i denna paragraf för byggherren. 
Den som i huvudsak genomför byggprojektet ska utarbeta en skriftlig plan för 
användningen av byggarbetsplatsområdet. Den som i huvudsak genomför byggprojekt ska 
då tillräckligt systematiskt utreda och identifiera sådana olägenheter och risker på 
byggarbetsplatsen som föranleds av den allmänna organiseringen, förverkligandet och 
användningen av byggarbetsplatsen. Då ska iakttagas också uppgifterna i byggherrens 
säkerhetsdokument. Olägenheterna och riskerna ska undanröjas genom ändamålsenliga 
åtgärder och när de inte kan undanröjas, ska deras betydelse för säkerheten och hälsan för 
arbetstagare och för andra personer som berörs av arbetet bedömas. 
Vid planeringen av användningen av byggarbetsplatsområdet ska för att undanröja eller 
minska olycksriskerna och hälsoolägenheterna särskild uppmärksamhet fästas åtminstone 
vid följande omständigheter: 
1) kontors-, personal- och lagerutrymmenas antal och läge, 
2) placeringen av lyftkranar, maskiner och anordningar, 
3) placeringen av schakt- och fyllnadsmassor, 
4) placeringen av lastnings-, lossnings- och lagerplatser för byggvaror och 
byggnadsmaterial, 
5) vid elementbyggande underlagets bärförmåga och stabilitet på lyftplatserna, 
lyftkranarnas lyftradier och lyftkapaciteter, så god sikt för kranförarna som möjligt till 
elementlagret och monteringsobjektet, 
6) trafiken på arbetsplatsen samt dess och den allmänna trafikens anslutningar, 
7) förbindelse-, infarts- och transportleder samt deras underhåll, 
8) ordningen och snyggheten på arbetsplatsen samt placeringen av konstruktioner och 
anordningar för förebyggande av damm och för dess kontroll, 
9) insamling, förvaring, bortförande och förstörande av avfall samt sådant material som 
orsakar olägenheter och risker för säkerhet och hälsa, 
10) brandvärn, 
11) avgränsning och ordnande av förvaringsområden, särskilt när farliga material och 
ämnen som orsakar olägenheter och risker för säkerhet och hälsa hanteras. 
De centrala delarna av den planering som gäller användningen av byggarbetsplatsområdet 
ska presenteras i skriftlig form i en plan för användningen av byggarbetsplatsområdet, vid 
behov skilt för varje byggnads- och arbetsskede. Planen ska ses över när förhållandena 
ändras och även i övrigt uppdateras. 
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